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Inngangur

Med tilkomu Steinullarverksmidjunnar hf., sem héf framleidslu a Saudarkroki 1985, baudst husbyggjendum i
fyrsta sinn adgangur ad hageeda innlendu einangrunarefni, sem auk pess ad vera Urvals hita- og hljodeinangrun
uppfyllir 6ll mikilvaegustu skilyrdi brunaeinangrunar, p.e. ébrennanlegt, afar hitapolid og heldur einangrunargildi
sinu vel vid haan hita, enda sé uppsetning samkvaemt vidurkenndum leidbeiningum.

Arid 1987 gaf Steinullarverksmidjan hf., i samvinnu vid Brunamalastofnun og tryggingaféldg, Ut baekling i peim
tilgangi ad auka skilning honnuda og byggingaradila & mikilveegi brunaeinangrunar og audvelda peim tulkun

a reglum og reglugeréum um brunahénnun bygginga en augljoslega var mikil porf a adgengilegu efni um pessi
mal. Arid 2002 var sa baeklingur endurbeettur og adlagadur ad breyttum reglum og var dtgafa hans i samstarfi
vid SIT, Sjova Almennar, VIS og Tryggingamidstédina.

A peim tima sem lidinn er hafa enn ordid miklar breytingar 4 brunaakvaedum byggingareglugerdar sem gera pad
ad verkum ad margt i framangreindum baeklingum er ordid urelt og pvi porf a endurskodun. Pa hafa rannséknir
a fidlda brunatjéna sem ordid hafa a sidustu arum, baedi vegna ikveikju og éhappa, leitt i [jés ad full asteeda er
til ad endurskoda baekling sem pennan og koma leidbeiningum til hdnnuda, verktaka og einstaklinga.

Pad er trd Steinullar hf. ad med utgafu & pessum baeklingi sé lagt 160 & vogarskalar pekkingar og forvarna,
sem og til aukins brunadéryggis vid hénnun, efnisval og uppsetningu byggingarhluta sem aetlad er ad pola
akvedid brunaalag. Med pvi ma vonandi feekka tjonum og jafnvel koma i veg fyrir stértjén af voldum eldsvoda,
svo ekki sé talad um manntjon af peim voldum.

CE merking a framleidslu Steinullar hf.

Med adild [slands ad Evrépska efnahagssvaedinu hafa stjornvéld sampykkt tilskipun
er vardar vottanir & byggingavérum a pessu svaedi og sett videigandi reglugerdir
par um. Arid 2001 komu fyrstu tiu samhaefdu stadlarnir um einangrunarefni til ad
haegt veeri ad uppfylla upphaflega tilskipun pott akvaedi um petta hafi verid i
byggingarreglugerd mun lengur. Fra 1. mars 2003 hefur flestum framleidendum
einangrunarefna i I6ndum ESB og EFTA verid skylt ad CE merkja framleidsluvorur
synar. Gildir pa einu hvort varan er framleidd i landinu eda flutt inn til landsins.

Til ad heimilt sé ad setja CE merkingu a framleidsluvéru parf framleidandi ad
undangengnum upphafspréfunum ad fa stadfestingu a framleidslu- og gaedakerfum
sinum fra vidurkenndum adila, sem hefur tilskilin leyfi stjornvalda til eftirlits og Uttektar. Nysképunarmidstod
Islands (4dur Rb) hefur fengid vidurkenningu til ad gefa ut slika stadfestingu.

Framleidandi feer ad ollum skilyrdum uppfyllitum akvedid CE framleidslunimer sem tilgreint er & samraemisvottordi
og sett a merkimida hverrar vérutegundar. Saekja parf um endurnyjun a pessum leyfum arlega.

Steinull hf. hefur verid med CE merkingu a sinni framleidslu fra arinu 2005 og uppfyllir framleidsla fyrirteekisins
alla peetti stadals IST EN 13162:2008 sem gildir um framleidslu steinullar & Evropska efnahagssvaedinu.

CE merking er vegabref sem veitir heimild til s6lu voru & markadi Evropska efnahagssvaedisins. Ad vara sé
CE merkt segir ekkert um geedastig vorunnar, pvi CE merking er ekki gaedamerki.

Honnun brunavarna

Vid hdnnun hdsa er mikilveegt ad hafa i huga vellidan peirra sem i husinu koma til med ad vinna eda bua.
Hluti af vellidaninni er ad vera 6ruggur i husinu gegn peim haettum sem par geta komid fyrir og par eru
brunavarnir mikilvaegur hluti. | nybyggingum kemur akvéréun um fyrirkomulag og fragang brunavarna vid
hdénnun hussins en pegar gerdar eru smaerri breytingar a hisum eru peer oft akvednar af idnadarmanni. |
badum tilfellum eru pad sidan gaedi handverksins sem akveda hvort brunavarnirnar séu i lagi. Ekki reynir &
pad fyrr en hasid brennur. Med pvi ad hafa brunavarnirnar i huga allt fra byrjun ma oft koma peim pannig fyrir
ad peer verdi edlilegur hluti byggingarinnar. Ovéndud hénnun og framkvaemd brunavarna valda oft truflunum
a notkun bygginga og auknum kostnadi.
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Ymis hugtok

| umraedu um brunavarnir mannvirkja eru notud ymis hugték sem ekki
eru notud i 6dru samhengi. Pessi hugtdk og skilgreiningar eiga uppruna
sinn i byggingavorutilskipuninni en hafa verid faerdar inn i islensku
byggingarreglugerdina.

Brunamétstada byggingarhluta

I byggingareglugerd er brunamétstada byggingarhluta t.d. EI60 gefin upp
a pann hatt ad bokstafir segja til um eiginleika hlutans en talan segir til
um hve langan tima byggingarhlutinn standist stadladan bruna, sem gefinn
er i Evrépustadlinum IST EN 1991-1-2:2002 Eurocode 1: H6nnun brunahluta
— Hluti 1-2: AlImennt - Eldvarnarhénnun. Sja linurit bls. 6.

R burdarpol E heilleiki I einangrun Hér taknar:

R - taknar pann tima sem byggingarhlutinn heldur
burdargetu sinni.

E - taknar pann tima sem byggingarhlutinn heldur
péttleika sinum

1 - taéknar pann tima sem byggingarhluti uppfyllir kréfu
um einangrun fyrir eldi en hann ma ekki vera heitari
en 140°C & peirri hlid sem snyr fra eldinum.

Y
S
o

JIEVAN

Byggingarefni
A EES svaedinu hefur verid tekin upp samraemd brunaflokkun allra
byggingarefna, svonefnd Euroclass. Flokkarnir eru taknadir med A1, A2
og B - F, par sem A1 er bestur og er notadur fyrir brennanleg efni en : . ™
flokkur E er lakastur og taknar ad byggingarvaran sé audbrennanleg. .
Reykmyndun fra byggingarefnunum er merkt med s1, s2 og s3, par sem \ _
s1 taknar mjog takmarkada reykmyndun en s3 enga takmorkun a
reykmyndun. Tilhneiging efna til ad mynda brennandi dropa er taknud
med d0,d1 og d2, par sem d0 merkir ad efnid myndi enga brennandi
dropa eda agnir en d2 hefur enga takmérkun a dropamyndun.
o : . ) Einangrun brennur ekki og eldur
EU flokkun Elgl.nlellkar Reykmyndun Logandi dropar Dzemi um efni dreifir sér ekki.
A1 Snein Shdamator S « Steinull
A2 52%&%5%%”#32;”9 Vi eldi . \ Gifsplotur
B Engin yfirtendrun, Eldpolnar
Litill eldsmatur sponaplétur
c  mmmr ((s,) Q) e
D rngizogiomn,
E Yfirtendrun innan 2ja min. eBiLu;n?rirri':sarpl - A 4
F Eiginleikar ekki skilgreindir Einangrun brennur, dropar nidur

og eldur dreifist um alft.

Obrennanleg efni

Med hugtakinu dbrennanlegt er att vid efni sem uppfyllir flokk A1 eda A2. Pau efni sem ekki standast pessa
flokkun teljast brennanleg. Allmiklar takmarkanir eru & notkun brennanlegra byggingarefna i hiUsum hérlendis
en 6brennanleg efni ma nota an takmarkana. Daemi um ébrennanleg efni eru steinsteypa, stél, steinull og gler.

__
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A-efni eru byggingarefni sem eru illbrennanleg og breida ekki Ut eld og uppfylla flokkunina B-s1,d0.

B-efni eru byggingarefni sem erfidlega kviknar i, breida haegt Ut eld og mynda takmarkadan reyk vid bruna
og upfylla flokkunina D-s2,d0. Audbrennanlegt efni s.s. plasteinangrun naer ekki pessum flokkunum og ma
ekki nota hana 6varda i byggingar.

Tafla 1 Daami um flokkun byggingarefna

W% M Byggingarefni Flokkun Notkunarméoguleikar
35 m Y/ \N .
Steinsteypa A1 Allstadar

Saumur 28/65 c/c 300 mm Gifsplétur A2 Allstadar
Sponaplotur D-s2,d0 Ma bara nota i ibGdarhus laegri en tvaer
_ haedir og atvinnuhus undir 200 m?2
E ¢ Steinull Al Allstadar
3 5/ Brunavarid E Ma hvergi nota ovarid
:[ / einangrunarplast og ekki i léttbyggd pok

\

Brunaholfun

\

Med brunahdlfun er att vid ad byggingu sé skipt nidur med péttum
brunapolnum veggjum og haedaskilum sem hindra ad eldurinn nai ad
breidast ut fyrir brunaholfid. Algengasta hélfun er EIB0 sem t.d. er notud
milli ibudar og bilskurs og & milli tveggja oskyldra fyrirtaekja. Milli ibuda i
fidlbylishisum og milli radhusa er brunahdlfun EI90.

\\

\\

Klaedningar

\

Med kleedningum er att vid yfirbord veggja og lofta. Flokkun kleedninga
er skipt i tvennt; kleedning i flokki 1 sem skal uppfylla flokkunina K10 B-
s1,d0 og klaedning i flokki 2 sem skal uppfylla flokkunina K10 D-s2,d0.
Auk pess eiga kleedningarnar ad verja undirliggjandi brennanlegt efni i
minnst 10 min. pannig ad festing klaedningar er alltaf hluti hennar.
Vegna kréfu um vorn na t.d. blikkplétur eda punnar spénapldtur ekki ad
uppfylla kréfuna um klaedningu.

\

Fest einangrun

Med festri einangrun er att vid ad einangrunin sé innbyggd i
byggingarhlutann a pann hatt ad hdn losnar ekki i bruna en er a sinum

Mjog mikilveegt er ad festa ullina stad og ver byggingarhlutann eftir ad klzedningin er brunnin i burtu. | pessu
byggingarhlutann. Her er syndur fragangur - sambandi er mikilvaegt ad einangrunin sé med minnst 5 — 10 mm (eftir
med ndglum, vir eda med pvi ad nota rampyngd) yfirstaerd pannig ad han falli pétt ad uppistédum og bitum.

tvéfaldar blikkstodir. | veggi ma einnig festa
stifa steinull med pvi ad hafa hana med Brunamoétstadan er sidan gefin upp i peim mindtum sem byggingarhlutinn
5-10 mm yfirsteerd (eftir rimpyngd). uppfyllir ofangreindar kréfur t.d. EI60

Hljooflokkun byggingarhluta

| eftirfarandi kéflum um brunamétstddu er gefinn upp hljédflokkur byggingarhluta, auk brunaflokkunar.
HIjédflokkurinn er skilgreindur pannig ad byggingarhlutinn & ad geta uppfyllt uppgefna dB-t6lu i lofthljédeinangrun
(R’w - gildi) & sinum stad i byggingu vid venjulegar adstaedur og med venjulegum fragangi. Ef lofthljodeinangrun
byggingarhlutans er meeld a tilraunastofu er gildid sem par feest R’y 0g yfirleitt er reiknad med ad tilraunastofugildi
sé ca. 4-5 dB heaerra en pad gildi sem meelist 4 stadnum. Gildi innan sviga naest vid vandadan fragang og
hagstaed skilyréi: R’y = 60 (64) dB

Sums stadar er talad um hljédhannada staluppistddu. Pa er att vid ad uppistadan hafi verid gerd beygjuveikari
med Urtaki og broti, pannig ad hlj6did leidi ekki eins audveldlega i gegnum vegggrindina.
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BRUNAMOTSTADA BYGGINGARHLUTA

| eftirfarandi kafla eru gefin deemi um brunaflokkada
byggingarhluta sem byggja a ofangreindri flokkun, p.e.
std6dludu brunakurfunni. Mikilveegt er ad fragangur
hvers hlutar veggjarins sé i samraemi vid sannreynd
fyrirmeeli framleidanda. | pessu sambandi ma nefna ad
fyrir plétukleedningar gildir ad bil milli festinga & ad vera
ca. 150 mm a kéntum en ca. 200 mm a midju plétunnar.

1200
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1000

800

600

400 -

200

Gler590°C  AI600°C  Steinull 1000 °C

0 T T T T T T T T T T T T )
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 120

Timi (mindtur)

Vid notkun a eftirfarandi deemum um byggingarhluta

skal hafa eftirfarandi takmarkanir i huga:

¢ Breidd stoda skal vera minnst 45 mm

Bil & milli stoda er minna en 600 mm

Plotusamskeyti skulu vera & uppistédum/lausholtum

Vid tvofaldar plotur skulu samskeyti skarast a

uppistédum.

e Steinullin skal vera tryggilega fest

e Mesta haed veggja er 3.0 m en 2.5 m fyrir berandi
veggi. Séu veggirnir heerri parf ad reikna styrk
uppistada og nota hlidaralag sem er 0.75 kN/m2

e Brunahdlfandi veggir merktir El verda einungis fyrir
brunaaraun fra annarri hlidinni.

e Berandi og brunahdlfandi veggir merktir REI verda
fyrir brunaaraun fra badum hlidum samtimis.
/Etio skal reikna ut burdargetu veggjarins.

e Brunadlag skal ekki vera meira en 400 MJ/m?2 gélfs.

Pegar tvd misha hus eru byggd saman parf pakid a leegra
hasinu ad hafa brunamdétstédu REI 60, minnst 6 m Ut fra
haerra hdsinu, nema veggurinn & haerra hudsinu sé
eldvarnarveggur. Hefébundid pak med 220 mm pakull og
45x245 mm sperrum naer pessari brunamétstodu. Festa skal
steinullina med pvi ad strengja 2 mm vir med 30 sm millibili
undir steinullina og kleeda ad nedan med gifsplétum eda
annarri klaedningu i flokki 1.

Brunamétstada REI 60
Slétt, leest pakstal
20 mm steinull
80 mm steinull
e Rakasperra
r/'/—v_\\\_A_/-/j V_\\\ Berandi barustal

Pakklaedning

Lektur undir pakklaedningu
Pakull 220 mm

Pakpappi / Ondunardikur
Bordaklaedning

Masonit & samskeytum (fylgir ekki i pokkum)
Afost vindvorn

Midjuklossi 25 x 25 x 150 mm

Kverklistar 25 x 25 mm

Sperrur 50 x 245 mm

Rakavorn

Vir 2mm c/c 300 mm

Klaedning i fl. 1 (gifs)

EINANGRUN OFAN A STEYPTA LOFTPLOTU
i STOLUDUM POKUM

Ekki ma hafa brennanlega einangrun ovarda ofan a steyptri
plétu i uppstéludum pékum en nota ma steinull an
takmarkana. Sé plasteinangrun i eldri pékum parf ad fiarlaegja
hana eda eldverja med 50 mm steinull sem 16gd er pétt
saman ofan & plastid. Ef lagnir ganga upp i gegnum plétuna
parf ad fjarleegja plasteinangrunina minnst 50 sm Ut fra
I6gninni og setja steinull i stadinn.

Steinull 50 mm
Plasteinangrun

Steinull

Steypa
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INNVEGGIR MED TREUPPISTOPUM

Brunaflokkur EI60 Brunaflokkur EI120

16 mm spénaplata 3x13 mm gifsplata i flokki 1

45x95 mm tréuppistada cc 600 2x 45x70 mm tréuppistada cc 600
95 mm steinull 20 mm loftbil milli uppistada

16 mm spénaplata 145 mm ste][null f
3x13 mm gifsplata i flokki 1
HLJOPFLOKKUR Rw=35 (40) dB TP

3x13 mm gifsplata i flokki 1

2x 45x125 mm tréuppistada cc 600
10 mm loftbil milli uppistada

2x120 mm steinull

HLJODFLOKKUR Rw=35 dB 3x13 mm gifsplata i flokki 1

2x13 mm gifsplata i flokki 1

HLJOBFLOKKUR Rw=60 (64) dB
45x70 mm tréuppistada cc 600

50 mm steinull Brunaflokkur REI30
2x13 mm gifsplata i flokki 1

13 mm gifsplata i flokki 1
45x95 mm tréuppistada cc 600
95 mm steinull

13 mm gifsplata i flokki 1

12 mm plata i flokki 2

HLJOBFLOKKUR Rw=40 dB 45x95 mm tréuppistada cc 600
95 mm steinull
2x13 mm gifsplata i flokki 1 12 mm plata i flokki 2
45x95 mm tréuppistada cc 600 7
50 mm steinull HLJOBFLOKKUR Rw=35 dB

2x13 mm gifsplata i flokki 1 ) i .
13 mm gifsplata i flokki 1

HLJOBFLOKKUR Rw=44 dB 45x95 mm tréuppistada cc 600

95 mm steinull
2x13 mm gifsplata i flokki 1 13 mm gifsplata i flokki 1
45x70 mm tréuppistada cc 600, . .
forskotin sl SO IR
95 mm leidari i goIf og loft
50 mm steinull Brunaflokkur REI60
2x13 mm gifsplata i flokki 1
HLJOBFLOKKUR 2x13 mm gifsplata i flokki 1

S ——————— 45x120 mm tréuppistada cc 600
120 mm steinull
Brunaflokkur EI90 UL VN AL 2x13 mm gifsplata i flokki 1

2x13 mm gifsplata i flokki 1 HLJOBFLOKKUR
2x 45x45 mm tréuppistada cc 600
20 mm loftbil milli uppistada Brunaflokkur R30
95 mm steinull
2x13 mm gifsplata i flokki 1 15 mm Gyproc Protect F gifsplata
HLJODFLOKKUR i flokki 1

45x70 mm tréuppistada cc 600
med lausholti i halfri vegghaed

2x13 mm gifsplata i flokki 1 20 mm steinull

2x 45x70 mm tréuppistada cc 600 .
20 mm loftbil milli uppistada 15 mm Gyproc Protect F gifsplata

145 mm steinull i flokki 1

2x13 mm gifsplata i flokki 1 HLJOBFLOKKUR

Burdargeta svona veggijar er gefin i hjalagdri toflu i kN/uppistddu
fyrir mismunandi steerdir & uppistddum og timburgaedi.
Vegghaed er mest 2,5 m.

Staerd uppisté6du Timburgaedi

(mm) c12 c18 c24 C30
45x70 6,1 7,4 10,0 12,7
45x95 13,3 16,1 21,8 27,4
45x120 17,4 21,1 28,5 35,9
45x145 21,5 26,1 35,3 44,4
45x170 25,4 30,9 41,8 52,7
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INNVEGGIR MED STALUPPISTODUM

Brunaflokkur R60 Brunaflokkur El 60

3x13 mm gifsplata i flokki 1
45x120 mm tréuppistada cc 600
med lausholti i halfri vegghaed
120 mm steinull

3x13 mm gifsplata i flokki 1

HLJODFLOKKUR Rw=48 dB

Burdargeta svona veggjar er gefin i hjalagdri toflu i KN/uppistédu
fyrir mismunandi steerdir a uppistddum og timburgaedi.
Vegghaed er mest 2,5 m.

Steerd uppistédu Timburgezedi

(mm) c18 C24 C30
45x120 9,5 12,9 16,2
45x145 11,6 15,7 19,8

2x13 mm gifsplata i flokki 1

45x120 mm tréuppistada cc 600
(med lausholti i pridjungi og tveimur
pridju vegghaedar)

120 mm steinull vel fest.

2x13 mm gifsplata i flokki 1

HLJOBFLOKKUR Rw=44 dB

Burdargeta svona veggjar er gefin i hjalagdri t6flu i kKN/uppistédu
fyrir mismunandi steerdir & uppistddum og timburgaedi.
Vegghaed er mest 2,5 m.

Steaerd uppist6éu Timburgzedi _—

(mm) c18 c24 C30
45x120 5,1 6,9 8,7
45x145 8,6 11,7 14,7

MILLIGOLF MEP TIMBURLANGBONDUM

Brunaflokkur REI 30

22 mm sponaplata
45x170 mm trélangband
>< eda léttbiti cc 600

95 mm steinull
19 mm bord eda 2 mm vir cc 300
13 mm gifsplata i flokki 1

HLJOBFLOKKUR
Brunaflokkur REI 60

22 mm sponaplata

15 mm gifsplata Protect F
70 mm staluppistada cc 600
70 mm steinull

15 mm gifsplata Protect F

HLJODFLOKKUR Rw=35 dB

2x13 mm gifsplata

70 mm staluppistada cc 600
70 mm steinull

13 mm gifsplata

2x13 mm gifsplata

70 mm staluppistada cc 600
50 mm steinull

2x13 mm gifsplata

HLJODFLOKKUR Rw=44 dB

2x13 mm gifsplata

95 mm staluppistada cc 600
50 mm steinull

2x13 mm gifsplata

HLJODFLOKKUR Rw=48 dB

13 mm gifsplata
120 mm hljédvarin staluppistada cc 600
120 mm steinull
13 mm gifsplata

HLJODFLOKKUR Rw=40 (44) a8

13 mm gifsplata

12 mm krossvidarplata

95 mm staluppistada cc 600
95 mm steinull

12 mm krossvidarplata

13 mm gifsplata

HLJODFLOKKUR Rw=44 dB

2x13 mm gifsplata

70 mm hljédvarin staluppistada cc 600
70 mm steinull

2x13 mm gifsplata

HLJODFLOKKUR Rw=48 dB

2x13 mm gifsplata

95 mm staluppistada cc 600
95 mm steinull

2x13 mm gifsplata

45x170 mm trélangband cc 600
Mo e mmstenut Brunaflokkur EI 90
19 mm bord eda 2 mm vir cc 300 B4 % 71

2x13 mm gifsplata i flokki 1

HLJOBFLOKKUR Rw=44 dB

95 mm staluppistada cc 600
120 mm stalleidari i golf og loft
120 mm steinull

3x13 mm gifsplata
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Brunaflokkur El 120

13 mm gifsplata

15 mm gifsplata Protect F

95 mm staluppistada cc 600
120 mm stalleidari i golf og loft
120 mm steinull

15 mm gifsplata Protect F

13 mm gifsplata

HLJODFLOKKUR

3x13 mm gifsplata

2x70 mm staluppistada cc 600
150 mm stalleidari i golf og loft
150 mm steinull

3x13 mm gifsplata

HLJODFLOKKUR Rw=60 dB

2x13 mm gifsplata

2x120 mm staluppistada

med 10 mm bili

2x120 mm stélleidari i golIf og loft
2x120 mm steinull

2x13 mm gifsplata

HLJODFLOKKUR Rw=60 dB

UTVEGGIR MEP TREUPPISTOPUM

Flokkur El 60

Flokkur REI 30
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barustalplata

loftun

9 mm Utigifs

grind 45x150cc 600
150 mm steinull
rakasperra
lagnagrind

13 mm gifs

barustalplata

loftun

9 mm Uutigifs

grind 45x150cc 600
150 mm steinull
rakasperra
lagnagrind

13 mm gifs

Flokkur EI30

Flokkur EI60

UTVEGGIR MED STALUPPISTOPUM

barustalplata

20 mm steinull

95 mm staluppistada cc 1200
95 mm steinull

rakasperra

barustalplata

barustalplata

20 mm steinull

150 mm staluppistada cc 1200
150 mm steinull

rakasperra

barustalplata

barustalplata

20 mm steinull

vindpéttilag

120 mm stéaluppistada cc 600
120 mm steinull

rakasperra

13 mm gifsplata

barustalplata

50 mm steinull

100 mm staluppistada cc 1200
100 mm steinull

rakasperra

barustalplata

barustalplata

30 mm steinull

120 mm staluppistada cc 1200
120 mm steinull

rakasperra

barustalplata




BRUNAEINANGRUN A STALGRINDUR

Steinull er mjog heppileg til ad einangra stalgrindur med gegn bruna. Notud er steinull med rimpyngd minnst 150 kg/m3.
Steinullina ma festa a stalid 4 margan hatt, t.d. med pinnum sem skotid er i stalid, med skrifum eda med sérstdku limi.

Til ad akvarda pykkt einangrunar eru notud hjaldgd linurit. Af peim ma lesa minnstu pykkt steinullar fyrir bruna eftir stadalkarfunni
fyrir brunatima 60 — 120 min. sem gefur brunamétstédu R60 — R120. Alimennt ma reikna med pvi ad hamarkshiti sem
stélid polir an varnar sé um 450°C

Tafla 1 IPE bitar Tafla 2 HE-A bitar
IPE I I HE-A I I
80 430,6 329,8 370,4 269,6 100 279,0 184,9 231,8 137,7
100 389,3 301,0 335,9 247,6 120 267,6 185,0 220,2 137,5
120 359,1 278,8 310,6 230,3 140 252,9 173,9 208,3 129,3
140 335,4 259,8 290,9 215,2 160 230,9 160,8 189,7 119,6
160 309,5 240,8 268,7 200,0 180 225,2 155,0 185,4 115,2
180 292,1 226,8 254,0 188,7 200 211,9 145,0 174,7 107,8
200 269,5 210,5 234,4 175,4 220 196,0 133,7 161,7 99,5
220 253,9 197,6 221,0 164,7 240 178,4 122,4 1471 91,1
240 235,5 184,1 204,9 153,5 260 170,5 117,5 140,6 87,6
270 226,6 176,5 197,2 1471 280 164,4 113,1 136,0 84,3
300 215,6 167,3 187,7 139,4 300 152,9 104,9 126,2 78,2
330 199,7 156,6 1741 131,0 320 141,5 98,1 117,4 74,0
360 185,7 145,8 162,3 122,4 340 134,1 94,4 111,6 71,9
400 174,0 137,3 152,7 116,0 360 128,2 91,0 107,1 70,0
450 163,0 129,6 143,7 110,3 400 120,1 86,8 101,3 67,9
500 150,0 120,7 132,8 103,4 450 112,9 83,1 96,1 66,3
550 140,3 113,4 124,6 97,8 500 106,8 80,0 91,6 64,8
600 105,1 115,4 91,0 550 104,3 79,3 90,2 65,2
: 600 78,6 88,7 65,3
Tafla 3 HE-B bitar *Daemi & bls. 11 Téflur 1-3. Sterdargildi As/\'s (m-1) nokkurra algengra

stdlbita sem er meelikvardi & hlutfallid & milli yfirbords stalbitans

e § (m2/m) deilt med rimméli hans (m3/m).
HE-B | :
e R 60
100 153,8 179,6 115,4 °C 700 [
120 141,2 166,5 105,9 600
140 130,2 154,7 97,7 500
160 117,9 139,6 88,4 - o
400
180 110,3 130,2 82,7 < f g —omm
200 102,4 121,6 76,8 300 | p——
220 96,7 115,4 72,5 200 e
240 90,6 107,5 67,9 100
260 87,8 104,7 65,9 . | ¥
280 85,2 102,0 63,9 28233333383 8As/Vs
300 80,5 95,9 60,4
320 76,9 91,1 58,3 «c 700 R 90
340 74,9 88,4 57,3 | P
360 73,1 85,8 56,5 °0 1< > P
400 70,8 82,4 55,6 500 /;—"
450 68,8 775 55,0 a00—4] — d0mm
500 67,1 76,3 54,5 200l f — gomm
550 66,9 75,6 55,1 )
200 V.,
600 66,7 74,8 55,6 9’
100
¥
0

50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
50
600
]
(]
5
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R 120
°c 700
| -
600
500 — J
41 40 mm
400 T / 60 mm
‘ — 80 mm
30071
200
100
0
RES5553853%3Ass

Daemi Linurit yfir hita [ stalbitum fyrir métstéou R 60 — R 120.
Deemid synir ad hitinn i HEB 200 sulu med 40 mm einangrun
sem er med Ag/Vg = 147.2 er ordinn um 320°C eftir 60 min.
Pad sést ad hitinn er ordinn 575°C eftir 90 min. Sdlan myndi pvi
flokkast sem R60.

FESTING STEINULLAR A STALBITA

STALSULUR i VEGGJUM

Brunaflokkur R 60

barustal

rakasperra

50 mm steinull
stalsula

150 mm blikklangband
150 mm steinull

20 mm steinull
barustal

13 mm gifsplata
rakasperra

20 mm steinull

stalsula Ag/Vs<250 m™1
120 mm blikklangband
120 mm steinull

20 mm steinull

barustal
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Steinullina ma festa a stalid® 4 margan
hatt, t.d. med pinnum sem skotid er o
i stalid, med skrufum eda med
sérstoku limi.

Hér er syndur frdgangur par sem steinullin
er fest med sérstékum riffludum pinnum 0
sem skotid er i stalid og sidan settar
skifur a pinnana.

Pinni Skifa
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A hdum stalbitum mé fella steinuflina pétt upp ad peim (mynd
t.v.) en oftast er hagkvaemara ad setja péttull inn i bitana og setja
eldvérnina par utan vid (mynd t.h.).

BRUNAHOLFANDI VEGGIR UR SAMLOKUM MEDP STEINULLAREINANGRUN

Gera ma brunaholfandi EI60 veggi ur
verksmidjuframleiddum stélsamlokum
sem eru gerdar pannig ad 0.6 mm
stalplétur eru limdar beggja vegna
a 100 mm pykka steinull 120
kg/ma3. Einingarnar eru 1200
mm breidar en lengd
peirra er eftir 6skum.

Péttpokkud steinull 30 mm
[ E—— Skruafur cc 300 mm

Festing & einingu

Vottud EI 60 eining

Eldvérn R60

Gormskrufur

Festing & samlokueiningu vid R60 burdargrind. Sja linurit bls. 10 og 11
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Hezed 100 mm einingaveggja getur verid um 4 m en séu veggir
heaerri parf ad festa einingarnar & grind sem hefur sému
motstddu og veggurinn, pad er R60 grind fyrir EIG0 vegg.
Grindina skal hanna fyrir um 0.75 kN/m2 hlidaréalag. Ad nedan
er einingin fest i stalvinkla sem eru festir i goIfid. Ad ofan
gengur einingin a milli tveggja stalvinkla en gaeta parf pess
ad festingin hindri ekki hreyfingar & einingunum.

Deemi um styrktargrind & samlokuveggi yfir 4 m.



FRAGANGUR LETTRA BRUNAHOLFANDI
VEGGJA VIP UTVEGGI OG PAK

Pegar veggir fara ad hitna i eldi svigna peir verulega. Petta
veldur pvi ad pad snyst upp a leidara i goélfi og po6 einkum i
loftinu og peir fara ad “gapa” og hleypa reyk og hita i gegnum
vegginn. Petta ma hindra ad miklu leyti med pvi ad hafa
festingar vandadar og hafa péttingu beggja vegna a
undirstédunni, sja mynd.

Eldpolid kitti bak vid
A leidara og yfir plotum

Steypt loft
Skrafur

Steinull

Leidari

Gifs

Steinull

Hér er syndur frégangur & Iéttum vegg upp vid steypt loft,
Mikilveegt er ad leidari sé vel festur og ad kittad sé med eldpolnu
kitti badum megin vid vegginn.

Pegar léttir veggir liggja upp ad veggjum eda paki sem eru
kleedd barustali er mikilvaegt ad loka barunni bakvid
stalkleedninguna. Petta er synt a eftirfarandi mynd.

—om

YV LYY

bvert
a baru

1 mm
flasning

samsida
baru

Pétting milli léttra veggja og veggja/baks med kizebningu
ur barustali.

Q( AAAAR LA AR
LYY

Steinull fest

med 2 mm vir

cc 200 mm, 1.0 m Gt
fra sperru

—— Loftklaedning
2x13 mm gifsplata i bétta skal med
flokki 1. eldpolnu kitti.

Lausholt 50x100,
cc 600 mm med
steinull & milli

Fragangur & EI 60 vegg vid pak. Veggurinn kemur & lausholt og
kleedningu & milli sperra.

LOFTRASTING UTVEGGJAKLZADNINGAR

Pegar einangrad er undir loftreesta
utveggjaklaedningu parf ad gaeta pess ad
.. ekki ma nota brennanlega einangrun
ovarda. | byggingarreglugerd er
gerd krafa um ad slik
einangrun sé kleedd af
med klaedningu i flokki
1. Steinull ma hins vegar
nota an takmarkana.
Nota ma sému adferdir
til ad festa steinullina og
venjulega, p.e.
plastdyflur. A einnar
haedar husum ma
Utveggjaklaedningin vera
timbur en & heerri hisum
skal hun vera
Sébrennanleg.

T

EINANGRUNARMOT (PLASTKUBBAR)

Pegar byggd eru hus sem steypt eru i plastkubba, eda
plasteinangrun sett i mot a stadsteyptum hdsum, parf ad
eldverja plastid. Ekki ma hafa plastid évarid. Verja ma plastio
med steinull og loftraestri kleedningu (sja mynd) eda med 25
mm murskel. Steinull sem sett er a milli Utloftunarlista skal
vera 80 kg/m3 eda meira, fest med heitgalv. saum sem er
skénegldur inn i listana & 300 mm bili. Pegar husin eru meira
en ein haed parf ad rjufa plasteinangrunina a haedarskilum
med steinull sem yfirleitt er h6fd jafnpykk plétunni i
haedarskilunum, eda um 200 mm. Notud er steinull (murplata)
med rimpyngd 90 kg/m3.

Klaeéningl 25 mm steinull

— —— Loftbil
Saumur

AN

odooooooooooopo
OQO0O0O0000000O00PO

Festing inn i stein

p — Steypa
00000 000000 . )
00000 000000 Einangrunarmot
T.d. 15 mm
murhdadun

Veggur ur einangrunarmoti
bar sem brunahdlfandi veggur t.d. EI60 kemur (it ad svona vegg
parf ad rjufa plastid og lata vegginn ganga ut i stein.
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BRUNAPETTINGAR

Brunahdlfun husa er einn mikilvaegasti pattur brunavarna.
Med brunahdlfun er komid i veg fyrir ad eldur og reykur geti
borist at um allt husid. Til ad halda brunahdlfuninni parf ad
geeta pess ad ekki sé opid med I16gnum i gegnum veggi eda
milligolf. Steinull er grunnefnid i flestum brunapéttingum
medfram 16gnum. Med steinullinni eru notadar ymsar gerdir
eldpolinna kitta og eldvarnarmalningar, sem fyrst og fremst
eru atladar til

reykpéttingar, en steinullin
gefur brunamaétstéduna.

1. Steinullin 150 kg/m3 er malud med eldvarnarmalningu
ca. 1 kg/m2 og skorin til.

2. Allar brdnir méladar med eldvarnarmalningu til péttingar
og festingar

3. Ullinni komid fyrir. 4. Sparslad og mélad yfir 6lf samskeyti.

Pétting med stalréri milli
heeda. Steinull er pakkad
med rérinu og kittad yfir med
eldpolnu kitti beggja vegna.

[setning & eldvarnarhurdum
El 30. Karmurinn er festur
meo minnst bremur
skrifum hvoru megin.
Péttpakkad er meo steinufl
milli veggs og karms og
kittad yfir med eldbolnu kitti
beggja vegna.

I I  BRUNAVORN

SAMLAGNINGARADFERDIN

Samlagningaradferdin er vidurkennd adferd til ad reikna
ut brunamétstddu plétukleeddra veggja med
timburstodum med brunamétstodu allt ad EI6O.
Adferdin byggist a nidurstédum ur miklum fiélda préfana
og utreikninga og hefur verid sannreynd med
brunaprofunum i fullri staerd. Adferdin byggist a pvi ad
meta framlag hvers einstaks hluta i veggnum til
brunamétstédu hans. Hlutamoétstadan er had
efniseiginleikum hvers pattar s.s. pykkt, rimpyngd og
stadsetningu i veggnum.

Samlagningaradferdin byggist 8 samverkun allra

efna sem mynda veggina og parf ad pekkja

eftirfarandi peetti:

e PI6tur: Pykkt, rimpyngd, gerd og samsetning

e Einangrun: Pykkt, rimpyngd, gerd og festing hennar
i vegginn .

e Uppbygging: Ahrif einangrunar, loftbil og
stadsetning efnanna i veggnum.

Brunamétstada veggjarins l,s reiknast sem:
tins =Z tins,O,i kpos IC] (min.)
i

par sem:
l‘ins,o,i er grunngildi lags “i” i veggnum (min.)

kpos er studull sem er hadur stadsetningu
efnislagsins i veggnum

k,- er studull sem tekur tillit til samsetningar
a plétunum

Utreikningur eftir samlagningaradferdinni er hadur

eftirfarandi fyrirvérum:

e Eingbngu ma nota pau efni sem um getur i t6flum 1-5

¢ Fara skal eftir leidbeiningum framleidanda a
fragangi platna

e Pldtur skal setja saman & uppistédum

e Tvofalt plétulag skal ad jafnadi skarad & samskeytum

e Einangrunin skal vera fest med yfirstaerd

5-10 mm eda vir

Uppistédurnar skulu vera minnst 45 mm breidar

Bil milli uppistadna skal vera mest 600 mm

Inngiska ma linulega a milli gilda en ekki utgiska

Brunamétstada skal mest vera 60 min. en m4 fara

upp i 90 min. i vissum tilfellum. Vid Utreikning skal

brunamotstadan laekkud nidur i naesta stofngildi fyrir

nedan, p.e. El 15,30,45,60 eda 90



GRUNNGILDID

Tafla 1. Grunngildi fyrir nokkrar algengar plotupykktir

Efni Pykkt /1, (mm) Grunngildi %, ,; (min)
Krossvidur 9-25 0,95 h,

Spodna- og trefjaplotur minnst 450 kg/m3 9-25 0,95 h,

Spéna- og trefjaplétur minnst 600 kg/m3 9-25 1,1 h

Notadur trépanell > 400 kg/ms3 15-19 0,5 h,

Gifsplotur 9-15 1,4 h
Sementsbundnar spénaplétur 8-10 1,2 h,

Steinull 45 - 195 02 h k.

Glerull 45 - 195 0,1 Kyons

Loftbil 45 -195 5

Stadsetningarstudlar

Stadsetningarstudlar fyrir einfalt plétulag i veggjum eru gefnir
i toéflum 2 og 3 ut fra eftirfarandi gildum:

Jafna 1: kposz { 1.0

0,02 h,+0,54

Jafna2: k. = 007h-0,17

Stadsetningarstudullinn kpos fyrir holrymi og einangrun er
1.0. Fyrir einangrun bakvid gifspl6tur i flokki F eldmegin ma
nota k. =1.5.

Stadsetningarstudlar fyrir veggi med tvoféldum plétum eru
gefnir i t6flu 5.

Tafla 2 Studlar fyrir kdens fyrir rampyngd a einangrun

Einagrun Rumpyngd kg/m3 kdens
Steinull 50 1,1

Steinull 26 1,0
Glerull 20 1,0
Glerull 15 0,9

Ahrif af samsetningum a plétum

Studulinn k, ma reikna sem 1,0 pegar pl6éturnar eru kleeddar
beint a stodir eda lausholt. Séu pldtur settar upp an pess ad
festa kantana dregur mjog Ur brunamotstddu peirra og verdur
gildid t.d. a fésudum gifsplétum med 2 mm rifu 0,15 en 0,2
begar pléturnar koma saman i fullri pykkt en med 2 mm rifu
a milli.

Tafla 3 Stadsetningarstudull kpos fyrir eitt plotulag eldmegin

Efni Pykkt hi (mm) Stadsetningarstudull kpos framan vid
Einangrun loftbil
Krossvidur, spona- og trefjaplotur minnst 450 kg/ms3 9-25 Jafna (1) 0,8
Notadur trépanell > 400 kg/m3 15-19 Jafna (1) 0,8
Gifspldtur 9-15 Jafna (1) 0,8
Sementsbundnar spénaplétur 8-10 Jafna (1) 0,8
Tafla 4 Stadsetningarstudull kpos fyrir eitt plotulag hlémegin
Efni Pykkt hi Stadsetningarstudull med framanvidliggjandi
imii) Glerull Steinull pykkt (mm) loftbil
45 95 145 195
Krossvidur, spdna- og
trefjaplotur minnst 450 kg/ms3 9-25 Jafna (2) 1,5 1,5 3,9 4,9 0,6
Notadur trépanell > 400 kg/m3 15 0,45 1,5 1,5 3,9 4,9 0,6
19 0,67 1,5 1,5 3,9 4,9 0,6
Gifsplotur 9-15 Jafna (2) 1,5 1,5 3,9 4,9 0,7
Sementsbundnar spénapldtur 8-10 Jafna (2) 1,5 1,5 3,9 4,9 0,7
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Tafla 5 Stadsetningarstudull kpos fyrir vegg med tvo plotulég

Uppbygging Stadsetningarstudull fyrir lag nr.
Lag nr. Efni 1 2 3 4 5 2
1,2,4,5 Tréplata 0,7 0,9 1,0 0,5 0,7 3
& Loftbil 4
1,2,4,5 Gifsplata 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 I 5
& Loftbil
1,5 Gifsplata 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7
2,4 Tréplata
3 Loftbil
1,5 Tréplata 1,0 0,6 1,0 0,8 0,7
2,4 Gifsplata
3 Loftbil
1,2,4,5 Tréplata 0,7 0,6 1,0 1,0 1,5
S Steinull
1,2,4,5 Gifsplata 1,0 0,6 1,0 0,9 1,5
S Steinull
1,5 Gifsplata 1,0 0,8 1,0 1,0 1,2
2,4 Tréplata
& Steinull
1,5 Tréplata 1,0 0,6 1,0 1,0 1,5
2,4 Gifsplata
3 Steinull
Daemi 1
Efni Grunngildi Stadsetning Hlutamétstada min. gj
12 mm spénaplata 600 kg/m3 eldmegin 13,2 0,78 10,3
95 mm steinull med rimpyngd 26 kg/ms3 19,0 1,0 19,0
15 mm timburpanell (hlémegin) 7,5 1,5 11,3
40,6 min. = EI 30
Daemi 2
Efni Grunngildi Stadsetning Hlutamétstada min. gj
13 mm gifsplata eldmegin 18,2 0,8 14,6
95 mm steinull med rimpyngd 26 kg/m3 19,0 1,0 19,0
13 mm gifsplata (hlémegin) 18,2 1,5 27,3
60,9 min. = EI60
Daemi 3
Efni Grunngildi Stadsetning Hlutamétstada min.
13 mm gifsplata eldmegin 18,2 1,0 18,2
13 mm gifsplata eldmegin 18,2 0,6 10,9
95 mm steinull med rimpyngd 30 kg/ms3 19,0 1,0 19,0
13 mm gifsplata (hlémegin) 18,2 0,9 16,4
13 mm gifsplata (hlémegin) 18,2 1,5 27,3

91,8 min. = EI90
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Einangradu meo
1slenskri steinull

Innlend framleidsla - betri einangrun

Framleidsluferli afurda Steinullar er mjog vistveent
og Utkoman er vidurkennd hégeeda einangrun
med fjolpaettari eiginleikum en nokkurt annad
einangrunarefni hvad vardar hita, raka, hljéd

og brunapol.

e Hraefnin sem notud eru vid framleidsluna eru
a0 mestu leyti svartur fidrusandur sem tekinn er
nanast vio verksmidjuvegginn og skeljasandur.
Hraefnistakan veldur engum ummerkjum
& nattarunni og skilur ekki eftir sig djup séar
i yfirbordi jardskorpunnar eins og efnistaka hefur

oft i for med sér.

® Vid breaedslu hraefnisins notar verksmidjan eingdngu
raforku sem framleidd hefur verid med virkjun

islenskra fallvatna.

e Steinullarverksmidjan nytir innlend hréefni og
umhverfisvaena endurnyjanlega orku til framleidslu
umhverfisvaenna afurda sem eru émissandi til
orkusparnadar og studla pannig ad minni mengun

og hreinna umhverfi.

e Steinullin er dlifreen og inniheldur engin
naeringarefni sem geta ladad ad skordyr eda
nagdyr. Steinullin rotnar ekki og veldur ekki skada
& 60rum byggingarhlutum eda teeringu & malmum

og gefur ekki fra sér eitradar lofttegundir vid bruna.

Veljum
Steinullarvarid has Islenskt
er betri eign _..ogallirvinna

@STEINULL S I SR SN {:

UMHVERFISFYRIRT/EKI ARSINS

SAUDARKROKI + Simi&553000 ¢ steinull@steinullis °* www.steinull.is




